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Change-Log - DMS-420-15 S2-1

Aktueller Status
Produktion

Change-Log

Datum Beschreibung

Status

Seit 2 Woche werden nur noch UnregelmaRig Daten gesendet, auerdem
27.05.2025|ist die Verbindungsqualitat des Sensors deutlich nach unten gegangen.
Wird nun genauer untersucht.

Problemanalyse

05.04.2025|Sensor installiert

Produktion
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