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Change-Log - SC-S2101 NS200-02

Aktueller Status

Produktiv

Change-Log

Datum Beschreibung Status

04.06.2025 Kondensation am (und im) Sensor festgestellt. Luftfeuchtigkeitsdaten daher
unbrauchbar. Produktiv

06.02.2025 Sensor im Stollen bei 200m installiert. Produktiv
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